PANSTWOWY POWIATOWY

INSPEKTOR SANITARNY
NHK9011.6:21:2024 Kolobrzeg, dn. 09.02.2024 1.
MBS0 1l Shuum Hotel Agnieszka Trafas
e I ul. T. Kosciuszki 17
Podpis Ca, 78-100 Kolobrzeg

Roczna ocena jakos$ci wody (od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.)
na plywalni w Shuum Boutique Wellness Hotel, ul. Kosciuszki 17 w Kolobrzegu

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny® w Kolobrzegu na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy
z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z p6zn. zm.)
oraz § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r., w sprawie wymagan, jakim
powinna odpowiada¢ woda na plywalniach (Dz. U. z 2022r., poz. 1230), zwanej dalej
rozporzgdzeniem o plywalniach po dokonaniu rocznej oceny stwierdza, Ze:

E

Woda doprowadzana na ptywalni¢ pochodzi z wodociggu zbiorowego zaopatrzenia
(wodociag publiczny Kolobrzeg) i spelnia wymagania rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017r. w sprawie jakoSci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Ptywalnia wyposazona jest w nieck¢ basenowa, nieck¢ brodzika, nieckg jacuzzi

1 6 natryskow z ktorych dokonywano oceny jakos$ci wody zgodnie z wymaganiem rozporzadzenia

z dnia 9 listopada 2015r. rozporzgdzenia o ptywalniach.

Ocena parametrow jako$ci wody na ptywalni w czasie jej uzytkowania dokonywana byta przez

zarzadzajacego ptywalnig w wyniku:

1) prowadzonej biezacej obserwacji jakosci wody, z uwzglednieniem jej udokumentowania,

2) systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urzadzen oraz rejestrowania wynikow
pomiardw w zakresie pH, potencjatu redox, chloru wolnego, chloru zwiazanego.

Badania jako$ci wody na pltywalni wykonywane byly przez zarzadzajacego:

1) W trakcie uzytkowania ptywalni zgodnie z ustalonym z Panstwowym Powiatowym
Inspektorem Sanitarnym w Kotobrzegu harmonogramem oraz kazdorazowo w przypadku
wystapienia sytuacji mogacej mie¢ wplyw na pogorszenie jako$ci wody na ptywalni,

2) zgodnie z wymaganym zakresem okreSlonym w zataczniku Nr 1 i Nr 2 do rozporzadzenia
z dnia 9 listopada 2015r. do rozporzgdzenia o pltywalniach zakres badan wykonywanych w
laboratorium obejmowal: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, ogolna liczba
mikroorganizméw w 36°C, Legionella sp., metnosé, chloroform, ¥ THM, azotany,
utlenialnosé,

- pomiary potencjatu redox, chloru wolnego i chloru zwigzanego dokonywat prébkobiorca
kazdorazowo przy poborze probek wody w kierunku badan mikrobiologicznych,

3) zgodnie z wymagana czg¢stotliwoscia okre$long w zataczniku Nr 2 do rozporzadzenia z dnia
9 listopada 2015r. do rozporzgdzenia o plywalniach.

4) z zastosowaniem metodyk referencyjnych okre§lonych w zataczniku Nr 4 do rozporzadzenia
z dnia 9 listopada 2015r. do rozporzgdzenia o ptywalniach.

5) w laboratorium, posiadajacym akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji, tj. Laboratorium
Badawcze GBA Sp. z o.0. Lajski, 05-119 Legionowo, ul. KosScielna 2a (nr certyfikatu
akredytacji AB 1095).

Zarzadzajacy plywalnig przekazywat Panstwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu

w Kolobrzegu wyniki badan wraz ze wskazaniem dziatah naprawczych w przypadku, gdy woda




nie spetniata wymagan okreslonych w zataczniku Nr 1 1 Nr 2 do rozporzadzenia z dnia 9 listopada

2015r. do rozporzqgdzenia o plywalniach.

PPIS w Kotobrzegu w ramach kontroli urzgdowej pobral w dniu 06.11.2023 r. probki wody na
ptywalni. Stwierdzono: zawyzona liczbe mikroorganizméw w wodzie z systemu cyrkulacji
wprowadzanej do niecki brodzika, a takze w wodzie z systemu cyrkulacji w niecce jacuzzi oraz
zawyzong warto$¢ bakterii Legionella w wodzie z natrysku.

W zwiazku z powyzszymi przekroczeniami ogoélnej liczby mikroorganizméw wystosowano
pismo interwencyjne, natomiast w zwiazku z zawyzong liczba bakterii Legionella, wszczgto
postgpowanie administracyjne, po czym wydano decyzj¢ umarzajaca. Zarzadzajacy ptywalnia podjat
dziatania naprawcze i doprowadzit jako$¢ wody do zgodnej z normami, co zostato potwierdzone
wynikami badan.

Jakos¢ wody na plywalni w Shuum Boutique Wellness Hotel, ul. Kosciuszki 17
w Kolobrzegu prowadzona w ramach kontroli wewngtrznej w ocenianym okresie spelniata
wymagania okreSlone w zalacznikach Nr 1 i 2 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
9 listopada 2015r. rozporzqgdzenia o ptywalniach, poza pojedynczymi przekroczeniami ogdlnej liczby
mikroorganizméw w wodzie z niecki basenu rekreacyjnego oraz bakterii Legionella pobranej z
natrysku.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kotobrzegu majac na uwadze powyzsza analize
stwierdza, ze Shuum Hotel Agnieszka Trafas, ul. Kosciuszki 17, 78-100 Kotobrzeg prowadzit ocen¢
jakosci wody na ptywalni w Shuum Boutique Wellness Hotel, ul. Kosciuszki 17 w Kotobrzegu
zgodnie z wymaganiami obowiazujacych przepiséw.

Zgodnie z wynikami prowadzonych badan i pomiar6w, woda na pltywalni w Shuum Boutique
Wellness Hotel, ul. Kosciuszki 17 w Kolobrzegu, w tym doprowadzana na plywalni¢ spelnia
wymagania mikrobiologiczne i1 fizykochemiczne okreSlone w zalacznikach Nr 1 i 2 do
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. rozporzgdzenia o plywalniach.

Zgodnie z wymaganiem § 7 przywolanego rozporzgdzenia zarzadzajacy plywalnig
w komunikacie zamieszczonym na tablicy informacyjnej w obiekcie oraz na stronie
internetowej (jezeli taka jest prowadzona), informuje o ostatniej zbiorczej rocznej ocenie
jakos$ci wody na plywalni dokonanej przez wlasciwego inspektora sanitarnego.
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